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Protokol o zkouskach €. 2010/p0465, 2010/p0458

Zakaznik: 32205 Maly Bor, ,
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Vzorek Misto odbéru Typ vzorku Datum odbéru Datum pfijmu Datum
Funkéni élenéni Odbér proved! Prijem provedl ~ dokonceni
analyzy
2010/p0458 Maly Bor, VDJ, odtok prosty 10.03.2010 08:50 11.03.2010 06:30 15.03.2010
vodovodni sit (VDJ + sit)  Filip Kostal™ Kindlova
2010/p0465  Maly Bor, Hlinény Ujezd &.p. 24 prosty 10.03.2010 10:20  11.03.2010 06:30 15.03.2010
vodovodni sit' (VDJ + sit) Filip Kostal** Kindlova
Ukazatel Jednotka Norma 2010/p0458| 2010/p0465
Celkovy chlor mg/l SOP16 (CSN 0,32 0,11
1SO
7393-2,816.5.)
Volny chlor mal ISS%P16 (CsN 0,18 0,06
7393-2,816.4.)
Barva mg/l Pt SOP 17 (CSN <5 <5
EN ISO 7887)
Zakal ZF(t) SOP 18 (CSN <1,0 <10
EN ISO 7027)
pH (25°C) SOP 1(CSN 8,3 8,2
ISO10523,
zména1l)
Elektricka konduktivita mS/m SOP 19 (CSN 59,5 =
EN 27888)
KNK 4.5 mmol/l SOP 11 (CSN 2.1 a
EN ISO 9963-1)
ZNK 8,3 mmol/l  SOP 20 (CSN 0,18
757372)
Suma Ca+Mg mmol/l SOP 21 (CSN 2,60 sz
ISO 6059)
Vapnik mg/| SOP 22 (CSN 77 .
ISO 6058)
Hor&ik mg/l SOP 22, 8. 5.2. 17 =
(vypocet)
Chemicka spotieba kysliku mg/l SOP 23 (CSN 0,93 -
manganistanem EN 10 846%)
Zelezo mg/l SOP 24 (ESN <0,05 0,11
ISO 6332)
Mangan mg/l SOP 25 (CSN 83 < 0,05 -
0520/21)
Amonné ionty mg/| SOP 27 (CSN < 0,05 =
ISO 7150-1)
Dusitany mgll SOP 9 (CSN EN <0,05
26777)
Dusicnany mg/| SOP 8 (CSN 47 42
ISO 7890-3)
Chloridy mal/l SOP 28 (CSN 31 e
1SO 9287)
Sirany mg/| SOP 29 (DIN 75 .
38405F5)
Koliformni bakterie KTJ/100ml SOP 31 (CSN 0 0
EN ISO 9308-1)
E.coli KTJ/100ml SOP 31 (CSN 0 0
EN ISO 9308-1)
Enterokoky KTJ/100m| SOP 33 (CSN 0 =
EN ISO 7899-2)
Kultivovatelné KTJ/ml SOP 35 (CSN 0 -
mikroorganismy 36°C EN B0 622z
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Kultivovatelné KTJ/ml SOP 35 (CSN 3

mikroorganismy 22°C ENISO 6222)

Teplota S SOP 15 (CSN 75 4,0
7342)

**Vzorkar proved| akreditovany odbér dle SOP 38.

Zkousky oznacgené * nejsou akreditovany

V Ceskych Budéjovicich, 16.3.2010 Ing. Hana Vondraskova
vedouci laboratofe
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Vysledky zkousSek se tykaji pouze pfedmeétu zkousky a nenahrazuji jiné dokumenty . Tento protokol o zkouskach nesmi byt bez
pfedchoziho pisemného souhlasu Laboratofe reprodukovan jinak, nez jako celek.
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Stiznosti a reklamace Ize uplatnit pisemné nebo telefonicky do 14 dnl po obdrZeni protokolu o zkousce u vedouci laboratore,
kde Ize rovnéz ziskat informace o postupu vyfizovani stiznosti a reklamaci.
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