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Protokol o vysetreni vzorku

Misto odbéru : Maly Bor, Agrospol (150 m3) - odtok

Zdroj, puvod a pouziti vody : pitna veda

Ugel vysetreni : kontrola

Datum odbéru : 14.7.2010 Hodin : 9:00 Odebral : Janovsky Petr
Typ odbéru:  prosty vzorek Akreditovany odbér: Ano
Datum pfijeti vzorku : 15.7.2010

Datum provedeni zkousky : 156.7.2010 - 19.7.2010

Pof. Evid. | Datum Popis vzorku
Cislo Cislo | odbéru
1 12772 |1 14.7.2010 Maly Bor, Agrospol (150 m3) - odtok

Informace a vysvétlivky k protokolu:

Vysledky zkousek s kodem "s)" byly ziskany subdodavkou

Vysledky zkousek s kédem "1)" nejsou akreditovany - na vysledky se akreditace CIA nevztahuje

Tento protokol mize byt reprodukovan pouze cely, jeho ¢ast pouze s pisemnym souhlasem laboratofe.
Vysledky zkousek se tykaji pouze pfedmétu zkousky a nenahrazuji jiné dokumenty (napf. spravniho charakteru)




Protokol ¢islo : 3803

Fyzikalné chemicky rozbor
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Ukazatel / €.vzorku 12772
Barva mg/l Pt <5
Zakal (1) ZF (1) <1,0
pH 8,1
Zelezo mg/l| <0,05
Dusiénany mg/| 49
Chlor volny mg/l 0,12
Chlor celkovy aktivni ma/l 0,21
Mikrobiologicky rozbor

Ukazatel / €.vzorku 12772
Koliformni bakterie KTJ/100m 0
Escherichia coli KTJ/100m 0
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Ing. Hana Vondraskova
zastupce vedouciho laboratore
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