& CEVAK

CEVAK, a.s.

Severni 8/2264,

370 10 Ceské Budgjovice
Technicky Usek, tel.: 038/722 03 27

Komentar

k vysledkim analyz vzork( pitné vody ze dne: 16.11. a 13.12.
2010

Pitna voda dodavana do vefejného vodovodu Maly Bor — Hlinény Ujezd splfiuje
v danem odbérovem misté ve vSech sledovanych ukazatelich hygienické pozadavky
pro vefejné zasobovani.

V Ceskych Budé&jovicich Ing. Jifi Stara
dne: 13.1. 2011 vedouci oddéleni technologické
podpory
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Protokol o vysSetreni vzorku

Misto odbéru : Hlinény Ujezd, &p. 24

Zdroj, plivod a pouziti vody : pitna voda

Ucel vySetieni : kontrola

Datum odbéru : 10.11.2010 Hodin : 9:50 Odebral : Koétal Filip
Typ odbéru:  prosty vzorek Akreditovany odbér: Ano
Datum pfijeti vzorku : 11.11.2010

Datum provedeni zkousky :  11.11.2010 - 15.11.2010

FOF. Evid. | Datum Popis vzorku
¢islo ¢islo | odbéru ]
q 20755 | 10.11.2010 | Hlinény Ujezd, &p. 24

Informace a vysvétlivky k protokolu:

Vysledky zkousek s kodem "s)" byly ziskany subdodavkou

Vysledky zkousek s kédem "1)" nejsou akreditovany - na vysledky se akreditace CIA nevztahuje

Tento protokol mize byt reprodukovén pouze cely, jeho &ast pouze s pisemnym souhlasem laboratore.
Vysledky zkousek se tykaji pouze pfedmétu zkousky a nenahrazuji jiné dokumenty (napf. spravniho charakteru)




Protokol ¢islo : 7028

Fyzikalné chemicky rozbor

Ukazatel / é.vzorku 20755
Barva mg/l Pt <5
Zakal (1) ZF(t) 4.4
Elektricka konduktivita mS/m 559
pH 7.7
KNK-4,5 mmol/| 2.0
CHSK-Mn mg/l 1,8
Zelezo ma/l| 0,86
Amonné ionty mg/l| <0,05
Dusitany ma/l <0,05
Dusi¢nany mg/l 44
Chlor volny mg/l 0,05
Chlor celkovy aktivni mg/! 0,07
Mikrobiologicky rozbor

Ukazatel / é€.vzorku 20755
Koliformni bakterie KTJ/100m i
Escherichia coli KTJ/100m 0
Kultivovatelné mikroorganismy 36°C KTJ/1ml 4
Poéty kolonii pfi 22°C KTJ/1ml 6
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Sidlo: C. Budéjovice, B. Némcové 12/2
PS? 37080, IC: 60071371
OR: KS C. Budé&jovice, odd, B, vl. 616

Ing. Hana Vondraskova
zastupce vedouciho laboratofe
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Protokol o vysetreni vzorku

Misto odbéru : Hlinény Ujezd, &p. 24

Zdroj, ptivod a pouZziti vody : pitna voda

Ucel vySetfeni : kontrola

Datum odbéru : 8.12.2010 Hodin : 12:40 Odebral : Kostal Filip
Typ odbéru:  prosty vzorek Akreditovany odbér: Ano
Datum pfijeti vzorku : 9.12.2010

Datum provedeni zkousky :  9.12.2010 - 13.12.2010

Por. Evid. | Datum Popis vzorku
Cislo Cislo | odbéru _
1 22764 | 8.12.2010 Hlinény Ujezd, ép. 24

Informace a vysvétlivky k protokolu:

Vysledky zkou$ek s kédem "s)" byly ziskany subdodavkou

Vysledky zkousek s kédem ''1)" nejsou akreditovany - na vysledky se akreditace CIA nevztahuje

Tento protokol mize byt reprodukovan pouze cely, jeho ast pouze s pisemnym souhlasem laboratofe.
Vysledky zkousek se tykaji pouze pfedmeétu zkoudky a nenahrazuji jiné dokumenty (napf. spravniho charakteru)



Protokol &islo : 7797

Fyzikalné chemicky rozbor

Ukazatel / ¢.vzorku 22764
Zelezo ma/l| 0,06
Chlor volny mg/l 0,05
Chlor celkovy aktivni ma/l 0.07
Mikrobiologicky rozbor

Ukazatel / ¢.vzorku 22764
Koliformni bakterie KTJ/100m 0
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Ing. Hana Vondraskova
zastupce vedouciho laboratofe
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