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Zadavatel :Maly Bor - Rozvod vody COV Ceské Budgjov  1.9.2011

Adresa: CEVAK Vyfizuje : Kibrikova lvanna
32205 Maly Bor Cislo protokolu : 9096
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Protokol o zkousce

Misto odbéru : Hlinény Ujezd, &p. 14

Zdroj, plivod a pouZziti vody : pitna voda

UcCel vySetieni : kontrola

Datum odbéru : 10.8.2011 Hodin : 10:20 Odebral : Janovsky Petr
Typ odbéru: prosty vzorek Akreditovany odbér: Ano
Datum pfijeti vzorku : 10.8.2011

Datum provedeni zkousky : 10.8.2011 - 22.8.2011
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Por. Evid. | Datum Popis vzorku
Cislo Cislo | odbéru

1 19553 | 10.8.2011 Hlinény Ujezd, &p. 14

Informace a vysvétlivky k protokolu:

Vysledky zkousek s kodem "s)" byly ziskany subdodavkou.
Vysledky zkousek s kodem "1)" nejsou akreditovany - na vysledky se akreditace CIA nevztahuje

Tento protokol miZe byt reprodukovan pouze cely, jeho ¢ast pouze s pisemnym souhlasem laboratore AQUASERV s.r.0.

Vysledky zkousek se tykaji pouze pfedmétu zkousky a nenahrazuji jiné dokumenty (napf. spravniho charakteru)
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Protokol Cislo : 9096

Fyzikalné chemicky rozbor
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Ukazatel / ¢.vzorku 19553
Barva mg/l Pt 5
Zakal ZF(n) 1,8
Pach stupen 1
Elektricka konduktivita mS/m 53,4
pH 75
CHSK-Mn mg/l <0,5
Amonné ionty mg/l| <0,01
Dusitany mg/l 0,03
Dusi¢nany mg/l 50,0
Chut’ stupen 1
Chlor volny ma/l 0,05
Chlor celkovy aktivni mg/l 0,09
Mangan s) mg/l 0,037
Zelezo mg/l| 0,13
Mikrobiologicky rozbor

Ukazatel / ¢.vzorku 19553
Koliformni bakterie KTJ/100m 0
Escherichia coli KTJ/100m 0
Pocty kolonii pfi 36°C KTJ/1ml 0
Pocty kolonii pfi 22°C KTJ/1ml 8
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